Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude P

gemaf ONORM H 5055 Dj= E S 3

und Richtlimie 200281EG Cipmrwscocren s e Fendiad v Energie Service Enzinger

GEBAUDE

Gebaudeart Kindergarlan/Pllichtschule Erbaut 1980

Goebiudezone FG Bestand Katastralgemeinde Meustift-lnncrmanzing
Siralte Kindergarten KG-Mummer 19738

PLZMO 3052 InneErmanzing Einlagezahl

Elgentimerln Meustifi-lnnermanzing Grundsticksnummer  §35/3, 6354

SPEZIFISCHER HEIZWARMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

+

ERSTELLT
Erstellerin BSM Bau- & Schadenmanagamenl Burger & Organisation F-5-E ENZINGCR
Pariner
Erstallerin-Nr Ausslallungsdatum 12.01.2011
GWR-Zahl Glltigkeitsdatum 11.01.2021
Geschaftszahl BsmM11/01-01 Uniterschrifi
iasnr Energicavsweis enlsprichl den Vorgaben der Rlehilinle § “Enorgiecnsparung wed Winneschutz” das 1

Oisberrmizhisclien lstitule Sir Baechnlk n Umsatzung der Richilinee 2002091/EG Ober dir rsaméznargicelizien:
von Gnhiiuden und des Criegisauswals-Voslaog-Gesalmas (FAVIE).

"Cebdudaprodi Pls" Seftware, FTU GminH, Version 30000 voen 10009 2007, v eha.ad



Energieausweis fiir Nicht-Wohngebaude

geméis ONORM H 5055 iEj
und Richtiinie 200281/EG =

Omarmrhinchs Tebd e Ratodre, nergie Serviee Encinger

GEBAUDEDATEN KLIMADATEN
Brullo-Grundfliche 4319 m* Klimaregion Fegion M
kanditlonlertes Brutto-Velumen 1.787.9 m* Sechihe 208 m
Charakieristische Lange (ic) 1,49 m Heizgradlage 3499 K-d
Kompaktheit (A1) 0,67 m’ Heiztage 240 d
miftlerar U-Werl (Lim) 0,24 :n::l( Morm-Aussentemperatur -14,0 °C
LEK-Wert 20,20 Soll-lnnentemperatur 20,0 "C
WARME- UND ENERGIEBEDARF
LR [ HEnd GrR e forderane

Lglrizr EEEIIRE fulptzialvisrdeial=l ) nezfen
HWB* 20,098 kWhia 11.2 KWhim*a | 20.7 KWhim*a erflilit
HWE 12 686 kWhia 29,4 kKWhim?a | 14,367 kKWhia 33,3 KWhimda |
WWWEB 2.033 kWhia 4,7 KEWhim®a
MNERLT-h
KB* a5 KWhia 0,1 kWhim®a 2,0 KWhim®*a erfillt
KB T.573 kWhia 17.5 kKWhim?a
WERLT-k
MERLT-d
WE
HTEE-RH 2 602 KWhia B,0 kWhima
HTEE-WW 5,216 kWhia 12,1 KWh/ma
HTEE 9.273 kWhia 21,5 kWhim®a
KTEB
HEB 25672 KWhia 59,4 KWhim®a
KEB
RLTEB
BelEB 7529 KWhia 17,7 kWhim®a
EEB 33.302 kWhia 77,1 KkWhim®a
PEB
CO4
ERLAUTERUNGEN
Endenergiebedarf (EEB): Energiemangs, die dem Energiesystam des Gabiudes fir Helzung und Warmwasserversorgung

inklusive notwendlger Energiemangen fiir dia Hillsbatricbe bei einer typischen
Standardnutzung zugedlhil werden muss.

Diie Ensrgiakennzahlan dinses Encrgimauswersas disnen susschlinilich des Informsalicn. Aufgnnd dar idnatsicrten Cinganysparsssles
kannmn hei latsichlicher Mulzung sdieblizhea Agrichimpan auliretsn. isbesondarn Hutrungseinheilen unlerschiediicher Lags kinnen
aus Granden der Cianmetnic wl der Lage hinsichlllch Ihrer Energiazahlien voi den hisr sngagabenen aiwerichen.

"Gehdudaprod Plus™ Seflware, ETL tmnH, Vemsion 3.0.0 vom 10012001, wwweelu.al
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Objekt; Kindergarten, 3052 Innemanzing Energle Bervice Enringee

En

Objekt

Auftraggeber

Aussteller

ergieberechnung nach ONORM B 8110-6 und ONORM H 5055 / 5056

- fur Gebaude mit normalen Innentemperaturen -

Kindergarten
Sanierung Bestand

Kindergarten
3052 Innermanzing

Gemeinde Neustift-Innermanzing

Dénekeplatz 3
3052 Innermanzing

BSM Bau- & Schadenmanagement Burger & Partner
E-S-E ENZINGER

www.b-sm.at - www.e-s-e.at

Josefstralie 120
3100 st. Polten

Telefon 0699 [ 12353433
Telefax (02742 1 74369
e-mail ;oflice@e-s-e.at

12.01.2011

{Datum) {Unterschrift)

"GehAudepral Plus” Salware, ETU GmbH, Version 3.0 vom 10.07.2011, waw.efu.al Sefle- 3-
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Objekt: Kjrldﬂigartﬁl, 3052 Innermanzing Earenin Sirvice ENZNES

1. Allgemeine Projektdaten

Projekl : Kindergarten
Kindergarien
3052 Innermanzing

Gebdudetyp (Nutzungsprafil) : Kindergarien/Pflichlschule
Innentemperatur : normale Innentemparatur (20,0°C)
Anzahl Vollgeschosse ; 1

2.1 Ermittiung der Eingabedaten

2. Berechnungsgrundlagen

Gaomelrischa Eingabodaten Anhand van Planausschnitten vam Einraichplan
Bauphysikalische Eingabadalen Anhand von Planausschnitten vom Einreichplan und Angaben vom Aufiraggehear
Haustechnische Eingabedaten Anhand von Angaben vom Auftraggeber, tw. Defaultwarte laut Leitfaden

energietechnisches Verhalten von Gebauden Ver. 2.6, April 2007

2.2 Richtlinien, Normen und weitere Hilfsmittel

Berechnungsverfahren : QiR - Richilinle &
Energissinsparung und Warmeschutz {fusgabe: April 2007)

Faolgende Mormen und Verardnungen wurden im Rechenprogramm berlcksichtigh
OIB-Richtlinie & Enargicoinsparung und Wiarmeschulz, Ausgabe April 2007

ONORM B 8110-5 Wirmaschutz im Hochbau
Teil 5; Klimamodalle und Nutzungsprofile, Ausgabe 2007-08-01

OMORMEB 6110-6 Warmeschutz im Hochbau
Teil §: Grundlagen und Machweisverfahren — HWE und KB, Ausgabe 2007-08-01

OMNORM H 5055 Energisauswels fiir Gebaude
Ausgaba 2008-02-01

ONORM H 5056 Gesamtelizien: van Gebauden
Helztechnik-Energisbedar!, Ausgabe 2007-08-01

OMORM H 5057 Gesamteffizienz von Gebiudon
Raurmlufttechnik-Frergisheadar [Gr Wohn- und Nichtwohngebéuda, Ausgabe 2007-08-01

OMORM H 5058 Gasamtailizianz von Gebduden
Kiihltechnik-Enargicbedarf, Ausgabe 2007-08-01

ANORM H 5059 Gozamtefizienz von Gabauden
Balouchiungsenargiehadarl, Ausgabe 2007-08-01

EM |50 G246 Baulalle - Warmedurchlasswiderstand und Wammedurchgangskoefliziant
Berechnungsverfahren, Ausgabe 2003-10

"Gehaudeprch Plus" Solware, ETU GrbH, Version 3.0.0 vom 10.01.2011, www il Seile -4 -



Ohjekt: Kindergarten, 3052 Innermanzing

2.3 Verwendete Software

m
n
(S8

Ereeigie Serloe Eazliper

Gebdudeprofi Plus ETU GmbH
Version 3.0.0 Pyhrnstralie 16

£-4553 Schlierbach
Bundesland; Niedertsterralch Tel, +43 (0) 7582 51 451

www,etu,at - ollicedetu.at

2.4 Zusiatzliche Informationen zum Geb&ude / zur Energiebedarfsberechnung

Es wurde bei dar Barechnung nur das Bestandsgebsude berlicksichtigt und similiche Wiande, die an den Zubau (im
Morden und Siiden) granzen wurden als Zustand warmfwanm gerechnet.

Der Bodenaufbau des EG-Fultbodens wird komplelt erncucrt (Einbau FBH).

Dar Keller ist als unbeheizt

garechnet.

"Gehdudeprofi Plus” Soltware, ETU GmbH, Version 3000 vom 10.“1.2'0".-“‘““"-3*-'3-_-



Objekl: Kindergarten, 3052 Innemanzing

3. Gebdudegeometrie

3.1 Gebdudegeometrie - Flachen

- .

Esi

Encigie Service Enringer

Mr, | Bezeichrurng Gmmg Berechnung '}:%f Flﬁma Fﬁ:{{"
m o %

1[* W Lichschacht an0° [ 83'2,138  (Rechlack) + 85,98 85,98 72

83'396 (Rechleck)+

2*(5,8%3.96+2,138)2) (Trapez)
2| Dach Sa00°[675° 830 4770 14,70 12
3| OFF S200° [ 7,50 4,40 . 33,00 28
4]* Deche EG 00| 24,872138 (Rechieck) + AD1EB| 40128 336

A4%(1,3'8,3) (Rikcksprung Noed) +

1% (545287 (Rilcksprung Engang 1) 4+

-1*{4,85*3,7) (Ricksprung Eingang 2) +

1% (16,72°26) (Spielflur Teil 1)+

A T75) (Spietlur Tel 2)+

-4 (4*75) (Lichtschacht)
5[ A NO00r | 23,3258 (Rechlodk) B B3 7755 6,5
6| * Fansler 110:140 Moo |7 1,107 1,40 - 1078 0,9
7| s Wo00| 15338 (Rechieck) 56,14 47,40 40|
& | Eingangspartal WO00° | 200+ 260 2 5,20 04
9| Fenster 150x140 Wango® | 1,50 140 E 210 0,2
10| Fenster 210x140 wang®| 210" 140 5 2,84 02
IR 08007 | 21,2838 (Hechleck) 81,24 B948 5,8
12| * Farstar 80250 090,0°[5* 080250 - 10,00 08
13| * Fenstar Bx110 o900f|2#081* 1,10 z 1,76 0,1
14] " AN 500070638 (Rechleck) 278 228 0.2]
15| * Decke Keller D0 | 24,921,386 (Rechieck)+ 431,88 431,88 6,1

S1%{1,5%8,3)  (Ricksprung Mord) +

-1* {5,452 82) [Rilckspnang Eingang 1) +

-1*4,85°5.F) (Rilcksprung Eingang 2) +

A% (1678 2.6) (Spietur Tel 1)+

<% (17°7.5) (Spisliur Tai 2)

Die: Bauteilgeometien und -susrichtungen divses Gehaudes warden mit dem 30 Gebdiusdeassistenten Destimmt.
* Bautell wurde erganzt oder Geamelrie, Typ oder Ausrichtung wurde nachiriglich gedndert.

3.2 Gebaudegeometrie - Brutto-Grundflache

| M. | Bezeichnung Berechnung Flache Fladchen-
trudlo anteil
e %
._1. | Decke KEIQF 431 85800 431 88 00,0
“Gebaudeprofi Plus” Saftwers, ETU Gmbl, Version 3.0,0 vom 10.01.2011, www.chiat Sedks- 6 -
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Objekt: Kindargarten, 3052 Innermanzing Crmeagle Siuln Extila i

3.3 Gebaudegeometrie - Volumen

M| Bezeichnung - Berachnung Walumen ohamen-
brutia anteil
B e [
1| Baraich mit OGD 43188°3.8 1641,14 918
Lichtschachl 5,8'8,33,06+2,138)2 . 146,78 8,7

3.4 Gebdudegeometrie - Zusammenfassung

Gebdudehiillflache : 119774 m?
Gebdudevolumen : 1787,92 m*
Beheiztes Luftvalumen : 828,31 m*
Bruttogrundfliche (BGF) : 431,88 m*
Kompakthelt : 0,67 1/m
Charakteristische Lange (I.) : 1,49 m
Bauwaise : echwere Bauweise

4 Fotos & Plane

"Gebiudeprofi Plus™ Solware, ETU GmbH, Version 3.0.0 vom 10.01.20171, wawv.eh. at - Sejte - T -
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Objekt: Kindergarten, 3052 Innermanzing _ _ Earemin Survic Encinger

4 Fotos & Plane (Fortsetzung)

Ansicht NO (Detail stimmen ev. nicht mit der lats&chlichen Ausfiihrung tberein)

Ansicht NW (Detail stimmen ev. nicht mit der tatséchlichen Ausflihrung Uberein)

“Gabdudeprof Plus" Software, ETU Gl Version 3.0.0 vorn 10.01.2041, wiw.efu 5 Seite - 8 -
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Objekt: Hndergamn, 3052 Innermanzing Energhe servkce Envinge:

4 Fotos & Pldne (Fortsetzung)

Ansicht SW (Detail stimmen ev. nicht mil der tats&chlichen Ausflhrung tberein)

“*Gebaudeprof Plus” Sollware, ETU GmbH, Version 3.0.0 vom 10.01.2011, www ety al Seile - 9-



_Dbjukt: Kindergarten, 3052 Innermanzing
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Eacigie Service Eszlager

5. U - Wert - Ermittlung

Bauleil: IWY | ichtschacht Flache : 85,98 m*

: Wiirmedurchlass-
| B u:.iH“ Mr.| Bausatoff ke Larmbda Ciichta widerstand
|r S om | WimK) | kaim® KW

L
| R Holzanbeil = 9,10 ¢ 10,00% )
I 1 | Kalk-Zamanlpule 2,00 1,000 | 1800.0 0,07
I ] Hiakaong baubesk, [obaxl, Wennung: 142634360) )
E J 4 | Fiegel - Hochlochziagsl porosierl <=E00kgim’ 20,00 01,250 B00,0 0,80
If a4, [Halaing ok (o], Henwng: 2142524345
1 q Holz - Schnittholz Madel, raub, techn. g 17.00 0.120 500.0 142
i [Honpise vandetioh, Tlsoal, Mennng: 2142584305) : o : :
4 | Gipskartonplalic 1,50 oz10 | 8500 0,07
[Hstiigy Tk (ShanT, Konrung: 21426HI56]
Gipsharlonplalle 1
5 piotaton Tranbos (T, Keumars 14260358 1.50 0,210 aL0,0 0,07
R, = 2,38
5 4
3 Diimumantei = 0,80 [ 90,00% }
1 | Kalk-Zemeniputz 2,00 1,000 | 18000 0,07
(atakog "hautack (ol Kermany #1426R4360}
s |#iegel - Hochlochziegal porosicrl <=800kg/m?* 20,000 0,250 800,0 080
P R e A F1426B4345) :
g |ISOVER UNMIROLL-CLASSIC 17,00 0,038 15,0 A A7
fHintading "haaslesedt {2beie}, Memnung: 2142005515} £ =
Gipskarlomplaile i
4 whiing prrsy Er et 1,50 n.210 Ha0,0 0,07
Gipskarlonplalte
5 1Kalaing “hesbeas {fbaa)", Kaieg: 21E584355) 1.50 0,210 Bsl,0 0.07
R, = 544
: Fagen = 474
Bauleililiche spezif. Baulelmassn spezif. Transmissions- wirksame \Warme- Rg= 013
wirmeverlust spoichorlihighei Ry = 0,13
85,88 m® T.2% 2323 kgl AT AR WK 6,7 % Cug= G119 kIE U - Wert
Mg = GE10 kg 0,20 WimK.
"Gehdudeprofi Plus” Solware, ETU GmbH, Versian 3.0.0 varm 10.01.2011, waw.etuat Saile - 10 -



Objekt: Kindergarten, 3052 Innermanzing
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Energhe Sevie Enpnges

5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Bauteil: Dach Fléche | Ausrichiung | 14,70 m? 5
R B Dicke | Lambda | Dicnie | VArmedurchiass-
35 cm wWimic) | kgim? ek
%; Haotzanleil = 0,15 { 15.00% )
H&}" 1 | Gipskariongialle 1,50 0,710 BSO,0 0.07
: IHalalog autook (fho, Kraung 2142604196]
Gipskaronplatte
] 2 Kt s sl oo 2142044358 1,50 0,210 B&0,0 007
H 5 | ISOCELL AIRSTOR Nampfhremss 0,10 0,220 B, 0 00,06
1 IKalning “osralvzl {Bban, w): A PARESETEN] - -
4 | Holz - Schnillhels Madel. rauh, luflirocken 15.00 0,420 00,0 195
1 || st o [Boar, Kencug: 142554304 ! ' X '
4 5 Halz - Schinitihalz KWadel, rauh, lechn. getr. 15.00 0,470 LO0.0 125
] 7| (ataicg “bavkosk ot 2142654 - ' ' :
S| | g |1t - Schnittholz Nadel, rauh, techn. gstr. 2.50 ndz20 | 5000 0.21
5 R (Eiatalog Tk, (i, Kinnung 2142604:05] = ! ! 7
R,= 2,86
Dirmmantell = 0,85 [ B5,00% )
Gipskaronplatte
1 Py —— 1,50 0,210 2500 0,07
o | Gipskartonplatic 1,50 0,210 #50,0 o,0f
| sy ks [Bou Kzneung. #142684355) —
ISOCELL MRSTOP Dampibremse
3 (Rt Daubuck b, Hennuav: 2142088741] 0,10 0,220 &00,0 0,00
ISOVER UMIROLL-CLASSIC
4 Kl owiarck (Shen, Kemmumg: 2142085331) 16.00 0,038 150 3.95
5 ISOVER UMIROLL-CLASSIC 15,00 0,035 18.0 4,495
| 7 | ksl stk (3boul. Hennung: #142885530) = ]
G Halz - Schniltholz Madel, rauh, lechn, getr. 250 0470 00,0 0.2
[Halafog asbook fhbne)” ey HADERA30) ! : T '
R = 625 |
Fuges = 640
Bauteillgchs: spezif Bauleilnasse  spezif. Tranamissions- wirkearne Wrme:- ~ BRg= 0,0
widirmeverlust spexlcherfahighait R..= 0,10
wrom  12% 4,9 knim® 2,23 Wil 0.8 % Gt 464 kK U - Wert
Myp= 444 kg A5 Wim'H
Bautell: Dacks EG Flache: 401,868 m*
%\\ Mr.| Baustoff Dicke | Lambds | Dichte | \Warmedurchiass-
2 em WHmE) | kgi? MW
4 | Betanhohlkdrper mil Autbeton [Decke] 20,00 0,800 1500,0 0,75
tHladiny "hauibaok joboe). Hemmny: H1AZE84214) ! ' ! E
Palystyrol EPS 200 ;
: [ = _2 iHalcfog arsboat {rbus), Kenvung: 214254255) = e 'y 56 _
Gipslaserplatte e %
'\\ ) 3 Hataiog e [asal, Hannung: 212643551 A i s g
4 | Gipsfaserplalio 1,50 0270 11800 0,06
4 (atialon “haskanck bouT, Kenmong F14ZRE4IST]
e R = 562
Bautsilflach: spezif. Baulelimasse spueil. Tranamissions- wirksame Wirme- | Rgq= 0a0
B warmevarlusl speicherfanigkeit Fo.= 0,10
=<E o
Q\:}h S 401,88 m* 36 % 3344 kgim® &0, 00 WK 7D % Cup= LEUIT kK P = Wert
Mg = 55445 ka 04T Win'K
*Gabdudeprof Flus™ Solware, ETL GmioH, Version 3.0.0 vom 10042011, wnwehu. st Seita-11-



Objekt; Kindergarlen, 3052 Innemanzing
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5. U - Wert - Emmittlung (Fortsetzung)

Batteil: T o Flache | Ausrichiung - 77.6om® M
AW 47,80 m* W
AW 6248 m* o
. AW JEEmME 5 |
] Nr.| Baustofi Dicke Larnbuda Dichia Warmedurchiass-
[ g g widerstand
m P
[ oim WK kgfm?* mARN
b | Kak-Zementput.
! Ll b pront R AT 1,00 1,000 | 18000 a0
e Fiagel - Hochiochziegel 1200 kygim®
= s 2 Tt Mo e 2143 & 30,00 0,280 1200, 0,79
=5 3 | Kalk-Zementputz 2,00 1,000 | 1800,0 0,02
IL m (Hatalog oo [ifana), Kemung: 2142604380} ;
a| M Palyatyrol (EPS f. Wiinmedammverbundsysleme WIDVE)
o ol b SR il 2000 | 0040 18,0 5.00
R, = 35,82
e Bautsilfiche spazif. Bauleilmasse epezif. Tramsmissions- wirksane Warma- = 0,13
ER warmevariusl spsicherinigheit Rgy= 004
— —
h iz Ll 197,52 mt 16,5 % 4176 kg'm? 3205 WK 126% Cup= 17343 kK U -Wert
Mgy = 16568 kg 0,17 Wim3k
Bautell: Diacka Kaller Flache : 431.BBm”
.| Baaustaff Dicke | Lambda | Dichie | WArmedurchiass-
cm Wi (k) kgi'm? mEKAW
Jementesirich [
| g .00 700 | 20000 0,04
AUSTROTHERM EPS WaD PLUS
_2 alaing ntbick: geberf Kiwarars 2A4BEEETAT] 12.00 0,030 30,0 4,00
Batonhehlkirger mit Aufbaion (Decke)
3 iy el Kaeiang. 2142564734) 20,00 0800 1500,0 0,25
R,= 420
Bauleillichs spozil, Bautelmases speel. | ransmiseions- wirkzame Warme- | Rg= 047
wirmeveriust speicherfahigheil R= 017
431,88 m? 36,1 % 423,86 kglm® 93,37 WK 36,3 % Coun LE30G kMK U= Werl
Mg = RATEZ kg 022 Wim'K
Fanster: DFF fnzahl § Ausrichlung 1 3
werglasung: | Dredfach-Warmeschulzglas {375 Ug=0,6 411054/10/4 Kr | A=27HmT | U= 06D WImPK
| L Rakmen: Hochwisrmedammendear §olz-Alu Rahmen A=0T8mT | U= LA0WImK
; Ramwiverbund: Edulslahl lp=1.22m ¥, = 06 Wim K
n Fléche U-wert
3 A, = 33,00 nt U, = 0,62 Wim'K
Fenster: Fanslor 1100140 Anzahl f Ausrichtung : 7T
Varglasun: | Draifach-Warmeschutzglas GT5 Ug=0,8 410040100 Kr | Ag=0.84 m? U, = 0,80 Witk |
| [I:l ltahmen: Hoclwarmeddmmender Holz-Alu Rahmen | Ay =080 m” U =110 Wm'K_ |
) Randverbund: Fefizlztahl ;=536 m 'y = 0,04 Wim K
'“ Fliiche U-Wert
A, =154 m” U, = 0,96 WimK
Fanster: Elmgangsportal Anzahl { Ausrichben 1 w l
Werpglasung: ) | Droifach-Wiarmeschuizglas GTS Lg=0,6 M1 00 Kr l M, = 3,82 m? Wy = 08D me_‘-l{
Ratanen: Hochwiirmedammender Holz-Alu Hahmen Ape 1,38 mE Up= 1,10 Wik
. Ramcverbund: | Edalstahl lg= 15,64 m o= 0,04 Wim K
H Flicha U-Wert
; A, = 5,20 m? U, = 0,85 Wim=K
"Gehdudeprod Plus" Sofware, ETU GmbH, Version 2.0.0 vorn 10.07.2001, wew.eb al Sejte - 12 -



Ohjekt; Kindergarten, 3052 Innemanzing
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Entigic Sarvire Prainge

5. U - Wert - Ermittlung (Fortsetzung)

Fenster: Fenstar 150x140 Anzahl [ Ausnchiung - 1 w
U;elglasung: D_rt:ilach-'-'n'érmesll::hulzglqs 75 Ug=0.6 Ar1400d Kr A= 1,42 m* LF, = 0,60 WM =K
D:I Rahmen: | Hochwiirmedammendar Huolz-Alu Rahman Ay = (0,68 m® =110 WimnK
. Randverbund: | Edelstahl ) ) 1,=7.6m ¥, = 0,04 Wim K
m Fliche L-Aert
+ | ] A, =210m? Uw=ﬂ.'.9|] W.I'm‘K_
Fenster: Fenslar 210x140 Anzshl | Ausrichiung ; 1 w
.‘u'arglammg; Drelfach-Warmeschulzglas G785 Ug=0.G 41 0414 Kr — Ag=1.89m’ Ll = CLED WIm™T,
Rahmen: Hachwirmedimmender Holz-Alu Rahmen Ay = 0,00 m? L= 1,10 Wim'K
: Randverbund: | Fdeistahl | =tesem = 0,01 Wim K
|=' Fliche U-Wert
o AmZO4W | U,=0,90 Win'K
Eslnr: Fenster Bix2E0 Arzahd f fusrichtung 5 ]
| Verglasung: Drsifach-Wirmeschutzglas G756 Ug: 0,6 4110M105 Kr Ag=138m* U= 0,60 Wim
|-| Rahmen: Heachwarmad&menender Holz-Au Rahmen A=04G2m7 U, =1, 10 WimK
. Randverburet: | Filalstahi ,=580m | ¥,=004WimK |
E Fldche U-Wart
A, =200 m u,, = 0,87 Wim'K
Fenster: Fenstar 80x110 fnzahl § Ausrichtung 2 DJ
| Warglasung: Dreilach-Wirmeschulzglas GYS Ug=‘ﬂ..ﬁ A0 K = 0,54 m? L, = 0,60 Wim?K |
D [ Rahmen: Hochwirmedémmendar Hole-Alu Rahmen Ay = 10,34 m* U= 1,10 Wik .
: Raniverbund: Edelslahi lg = 3,00 m 1, = 0,04 Wim K
ﬂ Filche U-Wert
P A, = 0,88 m* U, = 0,93 Wik

6. Jahres-Helzwarmebedarfsberechnung

6.1 spezifische Transmissionswarmeverluste der Heizperiode

. | Bautel Orentienung | Flache A | UWert Faklor Fruta
Helnd n? W) | Gf Wi %

1| W Lichtschacht 50,07 85,98 0,200 0,90 1546 24

7| Dach 52000 14,70 0,152 1,00 223 03

3| oFF i 52000 3300 0,817 1,00 2688 42
4|Decke EG 0.0 401,88 0.172 0,90 6210 98]

5| Ay N @0,0" 7785 0,167 1,00 1300 20

™ &| Fenster 110x140 N 90,07 10,78 0951 1,00 036 16

| rlAaw W a0,0° A7 50 0,167 1,00 aon| 12

B | Eingangsportal W 90,0° 5,20 0,855 1,00 a45| o7

o Fanster 150140 Wen.0° 210 0,699 1,00 189] o3

10 | Ferstar 2102140 wanga” 284 004 1,00 2B6| 04
1] A oang’ £9.48 0167 1,00 1160 18]
12| Fenster BOX250 oanu 10,00 0,871 1,00 81| 13

13| Fenster B0x110 oano 1,76 0,930 1,00 164 03

14| A 590,0° 228 0,167 1,00 n3a| 0.1

16| Dacke Keller 00 431,88 0216 1,34;0,70 BTA7| 135

wh= 197,74 I(F, " U~ A= 256,92

[ Leitwertzuschlag Warmebrilcken Ly +Ly (nach ONORM B 8110-6, Abschnil 5.3.2) L = Ly = 26,01 WIK | 4.0% |

*Gebiudaproli Flus" Softwars, FTU GmbiH, Version 3.0.0 vom 10.07.2011, wawetaat Soite - 13-
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Objekt: Kindergarten, 3052 [nnsmanzing Energin Seivica Endirsger

Bid 1 : Diagrammudarstallung der spezifischen Warmenerluste
[ 1] I Lichtschacht -
Dach

DFF

Decka EG

AW

Fenster 110140
Eingangsportal | 0.7%
Fenster 150x140 03%
Fenster 2101140 _H 04 %
Fanstar 80250

11| Fanstar 80110

Decke Kallar
mmd:m@m
Lifftungswameverusta

| -

8.0 %

= e A= = e

0

—_
=

oy
P

L

6.2 Liiftungsverluste

Liftungswirmeverluste | n=1200" ] 366,51 WIK | 56,4 %

|

6.3 Daten transparenter Bauteile

Nr. | Bezeichnung Orienierung Flache | Faitor | Faor | Faor | Fakior | Gesamt | eflekive
Meigunn brutlo | Rahmen- Wer- Sonnon- | Michisenk- | energle- | Kollekbar-
| | ameil | schatiung | schule rechter | durchlass- | Méche
| Strahlungs- grad
| i einfall ne
| F, z | Warschm. | q
1|DFF S200°| 3300 082 0,85 — 0.5 098 051 10,40
2| Fanglar 1100140 Me00" 0 1078 0,61 0,85 — 0,5, 0.98 0.51 251
3| Engangsportal weang| 520 0,73 0.85 = 09088 | 051 1,46
4| Fensler 1502140 Wano® 210 0,67 .85 - 0,49, 0,58 0,51 l'l,ﬁ-'-'l_
| 5| Fenster 210x140 woor| 28 0,68 0,85 — |ogo088| osi 076 |
| 6| Fenster B0x250 o900t 10,00 0,59 0,85 — 09:098 0,51 264 |
| Fenster 80x110 Q90,0 1,76 081 0,85 — 0.59; 098 0,51 041

6.4 Monatsbilanzierung

[ Wiirmeverluste in KWiMonat

Monat ]Jan|Feh|m|z|,a.pr]nnai|.1un[Jm]nug|sup|nm|p4w|naz'|sum
Transmissionswirmaverlusie

Transmissionsveruste a167 | 3425 | 3008 | 2045 | 1218 | 603 | aoo | 4es | 1050 | zooe | 3coz | 301 | 25135
Warmebrickenvarluste 422 347 308 207 123 61 3 39 106 212 A 355 2hdh
Summe A5H8 3rrz 3346 2252 1344 664 a4 427 1156 2310 3306 4186 ATER0
Liftungswiirmeveruste

| Listungsveruste 1ma]aua|?35|4m|295|m5|?3]94|752|ma|?21|9m|ﬁm
Gesamiwinmeverlusie . |
_Esanmﬁmenusm | 557 | asso [ aos1 | 2743 [ 1636 | s0a | 403 | s21 [ 108 | 2818 | 4027 | 5108 | sé,m;

"Gefl%ilu‘]:-!pml'i Plus" Sofware, FTL GmiH, Version 3.0.0 vom 10.01.2001, www.clu.at Seite - 14 -
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Objekt: l:ﬂmlerganen, 3052 Innermanzing Energie Seice Enzinges

6.4 Monatsbilanzierung (Fortsetzung)

Widrmeagowinne in KWh/Monat

Monat |J§niFeh|Mrz[Apr]Maj|Jun|Ju1|Aug|sap]m:t_|rqw|nezi5umm

Intame Wirmegewinne

Intcme Wamnegewinna | 1290 | 1154 [ 1290 | 1245 | 1230 [ 1245 | 1200 | 1280 | 1245 | 1200 | 1245 | 1290 | 15164

Solare Winmegewinne

Fansler § 20° 329 | 583 | 950 | 1283 | 1688 | 1678 | 1704 | 1548 | 1122 | 760 | 366 | 254 | 1760

Fansler N 90° 2 | 49 60 | 101 | 142 | 152 | 149 | 113 | = 58 30 21 1001
25 55
g 22
13

Fenster Wao® a1 74 | 101 | 133 | 133 | 13 | 12; | sr 27 | 19 058

| Fenster Wan® % | 28 | 3 | 4 | a9 | s | 45 | a2 10 7 356

| Fonster W 90° > | @ | s | 7 | e | 71 | e | 46 | 30 | 14 | 1w [ s00
Fenster O 90" % | 70 | 130 | s | 241 | 20 | 26 | 219 | 1w | 105 | a8 | 34 | 18 |
Fenster 090" 7 2 1 2t | 20 | 3 | 28 | 3a [ m | 25 [ 17 8 5 |
Solare Warmegawinng o8 | 805 | 1315 | 1787 | 2361 | 2389 | 2am | 2u2 | 155 | 1os1 | 504 | 349 17084 |
Gesambwarmegsewinne in KWhMonat

Gesamitwirmegawinne |1?43!1959|zau5[sm11au51|3m4|m4|sdszlzam|zw|1m|1m|m

Nutzbare Gewlnne in kWhikonat

Ausnulzing Gewinne (n %) | 1000 | 1000 | 907 | 862 [ 448 | 224 | w9 | 152 | 502 | 974 | 1000 | 1000 | 2600
Nubbare solare Gewinne | 458 | @05 | 1311 | 1540 | 108 | 529 | 262 | 325 | 782 | 1023 | 504 | M9 | 10257
778
809

Mulebsare inteme Gewinne 1230 1154 1286 1073 a78 i 196 G5 1256 1245 1240 205
Mutzbare Winmegewinne 1748 1959 | 2508 | 2614 1636 403 521 1407 2260 1748 1639 ! 19362

Heizwirmoboedarf in KWh/Monat

Monat [ Jin | Feb | Mz | Apr | Mal | Jun | Jul | Aug | Sep | Oit [ Nov | Dez | Summe
Heizwimmehedart | ss40 | 2621 | 1483 | 129 0 0 o | o [ 538 | zz7e | 3467 | 14367
Helzgrenztemperatur in *C und Heiztage

Helzgrenztemperatur 1668 | 1589 | 1507 | 1407 | 1309 | 1295 | 1303 | 1350 | 1452 | 1557 | 1658 | 1690

| Mitl, AuRentemperatur: 180 | 018 | 411 | 895 | 1363 | 1674 | 1843 | 1797 | 1433 | @02 | 377 | oM

| Helztage 310 | 280 | 310 | 300 | 121 | o0 | 00 | op | 163 | 310 | 300 | 310 24»0,4:

"Gabtudoprof Plus” Sofware, ETU GmbH, Versian 3.0.0 vom 10.01:2011, www.etuat Seite - 15-
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6.5 Monatshilanzierung - Zusammenfassung

Bild 2 : Diagrammdarstellung der Monaisbilanzienung
kWh Jén Fab Mz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Cikt Mo Dez

Ergebnizse des Monatshilanzverfahrens ——  Hezwamebedarf

Jahres-Liflungswarmeverluste = 6.050 kKWh/a |:| Liifungswirmeveruste
Jahres-Transmissionsverluste = 27,680 kWh/a
Mutzhbare interne Gewinne = 9.105 kK\Wh/a
Mutzbare solare Gewinne = 10.257 kWh/a
Verlustdeckung durch interne Gewinne = 27,0 %
Verlustdeckung durch solare Gewinne = 304 %

l Transmissionswanmeverusio

Reduzierung der Warmevetluste
{Heizungsunterbrechung, etc.)

Jahres-Heizwirmebedarf = 14.367 kWh/a

flichenbezogener
Jahras-Heizwirmebedarf = 33,27 KWhi{m*a)

volumenbezogener
Jahres-Heizwirmebedarf = 8,04 kWh/(m®a]

nutzbare inteme Wanmegewinne

Ny

nutzbare solare Warmsgewinne

L]

Zahl der Heiztage = 2404 dfa
Helzgradtagzahl = 3.499 Kdia

nichl nutzbare \VWameagewinne

| R

“Gehaudeproh Plus” Software, E1U GmbH, Version 3.0.0 vom 10.01.2011, waw.elual ' Seite - 16
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Encigit Seruke [ncinge:

7 Anlagentechnik

e o OIS . T B SRR i SR
o 7.Beschrelbung der Anlagentechnik

Bendtigte Hoizleistung:

7.1 Beschreibung der Anlagentechnik

12,298 W

ﬁhﬁudezantrale Anlage

Raumwarme

Wirmeabgabe und -verteilung
Art des Wirmeabgabesyslams:

Regelung der Warmeabgahe:
Werbrauchsfeststaliung:

Heizkreis-Auslagungstemperatur:
Leistung der Umwalzpumpe;

Lage der Varlaillcitungen:
Dammdicke der Vereilleitungan:
Lange der Verlailleltungen:

sultandurchmessar dar Verteilleilungen:

Lage der Stalgleitungen:
Dammdicke der Steigleitungen:
Lange der Steigleilungen:

Aufandurchmesser der Steigleitungent

Lage der Anhindeleitungsn:
Dammdicke der Anbindeleitungen:
Lange dar Anbindeleilungen:

AuRendurchmesser der Anbindeleiungen:

Wirmeerzeugung
At der Warmcerzeugung:
Heirkesselart:
Baujahr:
Lagea:
Brennstoff:
Balrishaweise:
Cilvorwirmung:
Gehldse [dr Brenner:

Mennleislung des Kessols:

Wirkungsgrad bei 100% Mennleistung:
Bereitschaflsveriust bai Prifbedingungan:

Leistung dar Kesselpumpe:
Leistung des Brannergehifses:
Lelstung der Slpumpe:

Flachanheizung
Raumthermostat-Zonenregealung mit Zeilsteuesrung
individuell

35°28°C
147,4 W (Defaultwert)

im unbeheizten Beraich

gieich Rohrdurchmessar (Armaturen und Pumpen pedammt)
24,08 m (Defaultwert)

&0 mm (Defaullwert)

im behalzten Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen geddmml)
34,55 m (Delaultwert)

a0 mm (Defaultwert)

im beheizlan Bereich

1/3 Rohrdurchmesser (Armaluren und Pumpen gedammt)
120,93 m (Defaullwert)

20 mim [Defauliwerl)

Helzkessel
Standardkessel

1985

im unhaheizicn Bereich
Heizdl EL

nicht maduliarend

Ja

Ja

12,30 kW (Defauliwert)
0,84 (Defaulbwarl)

0,018 KWW [Delaultwert)
0,00 W {Defaulbwert)

61,49 W [Dofaultwert)
245,97 W (Defaulteerl)

“Gebaudepraf Pius” Software, ETU GmbH, Versin 3.0.0 vom 10.01.2011, wwweliat

Stz - 17—
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7.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Warmwasser

Objekt: Kindergarten, 3052 Innammanzing

Warmwasserverteilung

Lage der Verteillailungen:

Dammdicke der Verallleltungen:

Lange der Versilleitungan:
Aultendurchmesser der Verteillailungen:

Lage der Steiglailungen:

Dammdicke der Steigleitungan:

Lange der Steigleitungan:
Aullendurchmesser der Steigleilungen:

Lage der Anbindelaitungen:

Dammdicke der Anbindeleilungoen:

Lange der Anbindeleitungesn:
Aulendurchmessar der Anbindeleilungan:

I.age der Ricklauf-Vereilleitungen:
Dammdicke der Ricklauf-Verteilleilungon:
Lange der Ricklauf-Verteilleitungean:

Mukendurchmesser der Ricklauf-Varlaillaitungen:

Lage der Ricklauf-Steigleitungen:

Dammdicke der Rilcklauf-Steiglailungan:

Lénge der Riicklaui-Sleigleitungen:
Auttendurchmesser dar Ricklauf-Steigleitungen:

Laufzeil der Zirkulalionspumpe:
Leistung der Zirkulaticnspumpe;

Warmwassarspeicher

Art des Warmwasser-Warmaspaichers:
Baujahr:

Lage:

Wolumen:

Warlust bei Prifbedingungan:
Baslsanschlisse gedammil:
Zusalzanschlisse gedamml:

im unbeheizten Baraich

gleich Rehrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedammit)
11,45 m ({Defauttwarl)

50 mm (Defaultvert)

im beheizien Bareich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gaddmmt)
17,28 m (Defauliwert)

30 mm {Dafaulbwert)

im beheizten Bersich

1/4 Rohrdurchmesser {(Armaturen und Pumpen gadémmt)
20,73 m (Defaullwert)

20 mm (Defaullwert)

im unbahelzien Bereich

gleich Rohrdurchmesser (Armaturan und Pumpen gedimml)
9,46 m (Defaullwert)

20 mm (Dafaullwart)

im heheizlen Bereich

gleich Rehrdurchmesser (Armaturen und Pumpen gedimmt)
17,28 m {Defaullwarl)

20 mm (Defaulbwerl)

12,00 h (Defaullwert)
30,80 W (Defaullwert)

indiraki behalztar Speicher
1985

im unbeheizien Barcich
505 | {Defaulbwert)

a,38 kWhid (Defaultwerl)
Ja

Ja

Wirmeerzeugung
Warmwasserbereitung ist mit dar Raumwarmebereilung kombinisr

Heizungs- und Warmwasserzone 1

BGF der Zone:

Art der Baheizung:

Art der Warmwasser-Versorgung:

Art der Warmaberallstelung fiir die RLT-Anlage;

A3, 88 m?

iiber die Gabdude-Zentralheizung

iiber die gebdudezentrale Warmwassarversorgung
keine Warmebergitstellung (nur Lullerncucrung)

"Gehaudepral Plus" Sofware, ETU GmbH, Version 3.0.0 vom 10.01.2011, wwaslual St - 18-
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7.1 Beschreibung der Anlagentechnik (Fortsetzung)

Warmwasser

Warmwasserabgabe

Arl dar Amaturan:
Arl dar Verbrauchsfeststellung:

Liiftung f Raumlufttechnik

RLT-Anlage
Luftdurchkéssigkeitskannwerl bei 50 Pa Druckunterschicd:
Art der RLT-Anlage:

Warmerickgewinnung:
Rickwarmerahl dar Anlaga:

Feuchtaanfordarung:

Erdwirmetauscher:

Luftférderung

Laga der Luftleitungen:
DEmmung der Luflleliungen:
Damm-Yerust-Faklor:

Gasamldruckverlust bei Auslegungsbedingungen
Zuluftlelungen:
Ablufileitungen:

Zwalgriffarmaturen
individuell

1,00 1
Lufterneusrungsanlaga

Kraislaufverbund Hochleistungs-Gegensirom-WT
70 % (Defaullweart)

keina Fauchteanferdernung
ohne Erdwarmetauscher

im beheizten Bereich
ungedamrnl
0,0 {Dafaulbwarl)

1200 Pa (Defaulbwert)
a00 Pa (Dufaultwert)

Milllerar Gesambwirkungsgrad fiir Ventilalor, Ubertragungssystem, Motor und Drehzahlregelung

Zuluft:
Abiuft:

0,7 (Defaultwert)
0,7 (Defaultwert)

7.2 monatliche Berechnungsergebnisse

Von der Anlagentechnik bereltzustellende Wérme

Gesamte von der Anlagentechnik bereitzustellende Wirme in KWhMonat

Dez | Summa

Mariat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Ma Jun | gul | Aug | Sep | Oit | Nov

Raurmwisme | 38403 | 26211 | 14834 | 1293 | 02 | 00 | 00 | 00 | 04 | 5383 | 22784 | 34666 | 182163 |
Warrmwasser | 173a [ 1512 | 1738 | 1663 | 1738 | 1663 | 1738 | 173a | 1ess | 1738 | 1663 | 17as | 22069 |
‘Gﬂﬁéud&pm‘ﬁ Flus" Software, E1U GmbH, Version 30,0 vom 100012011, waw.eho.at Sefte - 19-
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Verluste Heizungs- und Warmwasserzona 1

Verluste der Winmeabgabe, -verteilung, -speicharung und -bereitstellung fiir Raumwine in KWhiMonat
Monat Jin | Feb | Mz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Warmeagabe (Heizng) | 2060 | 1869 | 2069 | 868 | 00 | 00 | 00 | op | oo | 1802 | 2003 | 2068 | 14619
Warmenbaaba (RLT-Anlage) | 00 | 00 | 00 | 00 | o0 | oo | oo | oo | oo [ oo | oo | 00 | oo
Wermavartallng (Heizung) | 2562 | 1961 | 1393 | 110 | 00 | 0o | 00 | oo | oo | s31 | 1698 | 2323 | 13142

Warmavertallung (RLT) o0 | oo | oo | oo | oo | oo | 00 | oo | oo | 00 | o0 | oo | o0
Wirmmaspelchemung (Heizu.., | 0,0 0,0 0.0 0,0 oo 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
Wamaspeichemung (RT) | 00 | 00 | 00 | 00 | oo | 00 | oo [ oo | oo | oo | 00 | oo | o0

Wamcberefstellung (Heiz.. | 8377 | 5643 | 3332 | 460 | 00 | 00 | 00 | oo | 00 | 1293 | 4974 | 7886 | 00
Wanmeberefstelung (RLT) | 00 | 00 | 00 | oo | 00 | 00 [ oo | oo [ 0o | 00 | 0o | 00 00
Sumime Verluste 13008 | 8474 | 6794 | 1a39 | 00 | 00 [ 0o | oo | oo | 3427 | 8675 | 11848 | 67772

‘-l'erl-us‘te tler Wiirmeabgabe, -vertsilung, -speicherung und -bereltstellung fiir Warmwasser in KWhMonat

Monat [ din | Feb | mm [ Apr | Mal [ dun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Wammeahgate o2 | 80 | 92 | 88 | 92 | 88 | 92 | 92 | 88 | v2 | 88 | 92 | 172
Warmevertsiung 2055 | 1961 | 2255 | 2157 | 2255 | 2157 | 2255 | 2255 | 2157 | 2255 | 2167 | 2255 | 28625
Warmespeichenung 870 | 764 | 878 | 841 | 87a | 811 | &79 | 879 | sa1 | 879 | 841 | &7 | 11156
| Wermebareitstallung 117 | ora | 103 | 157 | 1330 | 1272 | 1330 | 1330 | 1272 | 1212 | 1088 | 1124 | 18885
Summe Verlusts 4343 | 3778 | 4428 | 4243 | 4555 | 4357 | 4555 |__ai55,5' 4357 | 4437 | 4185 | 4350 | 56488

Hilfsenergie in KiWhMaonat

Maniat Jin | Feb | M= | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Raumuémea 1756 | 1320 | 1052 | 325 | 00 | 00 | 00 | o0 | 00 | 654 | 1264 | 1640 | @vry
T— 262 | 228 | 22 | 251 | 22 | 251 | 262 | 62 | w61 | 262 | 251 | 262 | awp
Summe Hilfsenergio | 2315 | 1815 | 1611 | 860 [ 559 535 | 550 | 553 | 535 | 1213 | 1798 [ 2200 | e777

Rilckgewlnnbare Verluste (ohne Bereitstellung) n kKWhionat

Monat Jan | Feb | Mz | Apr | Mal | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe
Raumheizung (hmeRLT) | 4115 | 3403 | 3075 | 868 | 00 | 00 | 0o | 00 | oo | 1893 [ 328 | 3003 | 24660
RLT-Anlage eo | oo | oo | oo | oo | oo | oo | oo | 00 [ 0o [ oo | co | oo
Wamwasser 1789 | 1616 | 1788 | 750 | 00 | @@ | 60 | 00 | oo | 13ss | 1731 | 1789 | o0

Gebaudebilanz

Monat ]Jﬁn|Fah|m:'|nFr|Mai|Jun_}Jmliﬁug|39l€![0l{l_|ﬂwlﬂez Summe

Heiztechnikenerglebedarf (ohne Hilflsenergia) in KWhManat

Raurmwime 7105 | 4468 | 2252 | w56 | o0 | 00 | 0o [ oo [ oo | 1208 | 3674 | 268 | 33127

Warmwasser 4343 | 778 | 4428 | 4243 | 4555 | 4357 | 4555 | 4555 | 4357 | 4437 | 4185 | 4350 | seeep

Hilfsenergisbedarf In KiWhMonat |
Hilsenergie (Strom) [ za15 [ 1815 | 1611 | e6o | 659 | 535 | oo [ w68 | s35 | 1213 [ 1798 | 2200 | 16678

Summe Helztechnikenergiebedarf (inkl. Hilfscnergie) in kWh/Monat

[Helztechnikenergiebedarf | 13763 | 10061 | 820.1 | 6159 | 5113 | as02 [ 5115 | 5115 | 4888 [ oe60 | ve5s | 12808 | 10648,5 |

"Gehdudeprof Plus” Soflware, ETU GmbH, Version 3.0.0 vom 10.07.2017, www.ehu.al Sipite - &) -
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7.2 monatliche Berechnungsergebnisse (Fortsetzung)

Summe Endenerglebedart in KWhMonat
Manat
Endenergiebedart

Jan | Feb | M=z | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov [ Dez | Summe
5390,5 | 37784 | 24863 | 9114 | 6853 | 6555 | G853 | G853 | 6555 |1395,1 24105 | 49212 | 310717

7.3 Jahresbilanz Energiebedarf

Jahreshllanz - Absolutwerta

Jahres-Heizlechnikenergiehedarf Raumheizung (HTEB-RH) 2602  kKWhia
Jahres-Heiztechnikenergisbedarf Warmwasser (HTEB-WW) 5215 kKWhia
Jahres-Hilfsenergiehadarf (HE) 1456 kWhia
Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 25672 kWhia

Jahresbilanz - flichenbezogen

Jahres-Heizlechnikenergiohedarf Raumheizung (HTEB-RH) 6,0  kKWhi{m* a)
Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Warmwasser (HTEB-WW) 121 EWhim? a)
Jahres-Hilfsenergiebedarf (HE) 34 KWhim?® a)
Jahres-Heizenergiebedarf (HEB) 594 KWh/[m® a)

Jahresbilanz - volumenbezogen

Jahres-Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung (HTEB-RH} 1.5 kWhim" a)
Jahres-Heizlechnikenergiebedarf Warmwasser (HTEB-WW) 29  KWhim a)
Jahres-Hillsenergiebedarf (HE) 0.8  KWhim"a)
Jahres-Heizenerglebedarf (HEB) 144  kKWhiim® a)

"Gehdudepral Plus® Software, ETU GmbH, Version 3,000 vom 10.04.2070 1, wew.efu.al Scite - 21 -
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8 Beleuchtung

8.1 Beschreibung

Beleuchtungsbereich 1
Fliche des Bereichs 431,88 m*
Kaontralle der Mutzungs- / Belegungsanhéangigkelt Handschallung
kantralle der Tageslichtabhangigkeit Handschallung
Arl des Louchtmitiels Leuchistofllamps T26 mit KNG
Musfiihrung der Larmpa Spicgelrastereuchian, Stehleuchien dirskistrahlend

B.2 Ergebnisse

Beleuchtungsenergie Q, ¢y 17,7 KWhi{m* a)
Benchmark-Wert (informativ) ©) en gencnman 248 KWhi{m® a)

“Gabdudeprofi Plus” Software, ETU GrrioH, Version 3.000vam 10.07.2071, wae ebu.al . Sejte - 22 -



